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П И Т А Њ Е 
 
1. Da li se u stavci sistema dojave požara traži optički javljač BENTEL 601P ili kombinovani (optičko 
termički) sa oznakom BENTEL 601PH? U predmeru je je tražen optički javljač sa oznakom BENTEL 
601PHat, a javljač sa tom oznakom ne postoji.  
2. U stavki 13 sistema za dojavu požara predviđeno je zaptivanje otvora na mestima proboja projektovanih 
kablova u različitim požarnim sektorima, a mera je komplet. Kako nemamo detaljnu tehničku 
dokumentaciju ne možemo da utvrdimo koliki je broj i dimenzija ovih prodora, pa molimo da nam 
dostavite tačne podatke o ovoj poziciji u predmeru.  
3. Da li je moguće da dobijemo grafičku dokumentaciju za sve radove koje treba obaviti u ovoj fazi bilo 
na CD-u ili preko Sendspace-a. 

 
О Д Г О В О Р 

 
 
1. Предвиђен је само оптички јављач BENTEL 601P. 
 
2. Процена је да ће бити 5 продора каблова између различитих пожарних зона. Потребно је 
дефинисати јединичу цену, а тачан број ће бити дефинисан приликом извођења у сарадњи са 
Надзорним органом. 
 
3. Наручилац сматра да није неопходна графичка документација за давање понуде. Понуђачи 
приликом обавезног обиласка локације ће се упознати са свим потребним детаљима.  
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 



 


